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Resumo: 
O tratamento de água para consumo humano tem evoluído nos últimos anos em decorrência da 
necessidade de eliminar poluentes físico-químicos e biológicos causados pela ação antrópica. O 
Brasil enfrenta, diariamente, principalmente nas grandes metrópoles, problemas com o 

abastecimento de água. A possibilidade de contrair doenças pela água já é, há muito tempo, 
sabida pelo homem. A água potável deve estar isenta de microrganismos patogênicos e a 
eliminação ou inativação desses microrganismos é conhecida como desinfecção. Atualmente 
existem diferentes métodos de desinfecção de água. O mais utilizado é o desinfetante químico 
cloro (Cl2). Alguns agentes físicos também podem ser utilizados na desinfecção de águas, como a 
radiação ultravioleta (UV) através de reator específico que possui acoplado em seu interior uma 
lâmpada UV. A radiação ultravioleta é um método utilizado há vários anos, com resultados 
diversos, dependendo da qualidade da água a tratar e das técnicas utilizadas. Portanto,  o objetivo 
deste trabalho foi, através de planejamentos experimentais, variando-se a concentração do 
microrganismo (Escherichia coli ou Saccharomyces cerevisiae) e o tempo de exposição à radiação 
UV, conhecer qual a melhor condição para obter-se maior de inativação dos microrganismos em 
um reator de 2,5L operando com uma lâmpada UV de 30W. Experimentos para verificação de dose 

letal também foram realizados. A maior inativação, 99,96%, foi obtida com amostra contendo 
0,01g/L de células de Escherichia coli irradiadas durante 60s por UV a uma dose de radiação 
estimada de 9,2 mWs/cm2. Para Saccharomyces cerevisiae a maior eficiência de inativação de 
99,76% foi obtida, quando amostras de 0,01g/L de células foram tratadas durante 60s por 
radiação UV. Em aproximadamente 20h, após o tratamento, as células irradiadas de E. coli 
apresentaram reativação e S. cerevisiae levou em torno de 72h para reativar 100% das células. 
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